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- Eseguire una prova manuale del 
funzionamento degli otturatori 
  spingendo manualmente le slitte
- Perform a manual test on the operation of the 
shutters, 
  pushing the slides manually
- Eine manuellen Funktionstest der 
Trennklappen ausführen,
  indem man die Gleitschlitten von Hand drückt
- Effectuer un essai final du fonctionnement des 
obturateurs, 
  en poussant manuellement les coulisseaux
- Efectuar una prueba manual del 
funcionamiento de las pantallas, 
  empujando manualmente las guías
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