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Note 
 

Ce document contient des informations relatives à un ou plusieurs produits ABB et peut inclure une 

description ou une référence à une ou plusieurs normes qui sont généralement pertinentes pour les 

produits ABB. La présence de la description d'une norme ou d'une référence à une norme ne signifie 

pas que tous les produits ABB référencés dans ce document respectent l’ensemble des dispositions 

de la norme décrite ou référencée. Afin de déterminer les caractéristiques spécifiques associées à 

un produit ABB particulier, le lecteur doit consulter les spécifications du produit ABB concerné. 

 

ABB peut posséder un ou plusieurs brevets ou demandes de brevet protégeant la propriété intellec-

tuelle associée aux produits ABB décrits dans ce document. 

  

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis et ne consti-

tuent pas un engagement de la part d'ABB. ABB ne peut être considéré comme responsable des 

éventuelles erreurs contenues dans ce document. 

ABB ne peut en aucun cas être tenu responsable de tout dommage direct, indirect, accidentel, spé-

cial ou consécutif, de quelque nature que ce soit, dû à l'utilisation de ce document, ni à l'utilisation 

des logiciels ou matériels décrits dans ce document. 

 

Ce document ou parties de ce document ne doivent pas être reproduits ou copiés sans l'accord 

écrit d'ABB et son contenu ne doit pas être utilisé par une tierce partie pour des buts non autorisés. 

 

Copyrights 
 

Tous les droits concernant les droits d'auteurs, les marques déposées et les marques appartien-

nent à leurs propriétaires respectifs. 

Copyright © 2018 ABB. 

Tous droits réservés. 

Contrôle de version 
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Glossaire 
 

AC 

Courant alternatif. 

 

CCS 

Système de charge combinée. C’est le nom du 

protocole de charge utilisé par les constructeurs 

automobiles d’Europe et d’Amérique du Nord. 

 

CHAdeMO 

Méthode de charge rapide DC pour les véhicules 

électriques. 

 

Maître d’œuvre 

Entité engagée par le propriétaire/l'exploitant 

du site pour les travaux d'ingénierie, de génie ci-

vil et d'installation électrique. 

 

DC 

Courant continu. 

 

VE 

Véhicule électrique. 

 

Fournisseur de réseau 

Société responsable du transport et de la distri-

bution de l'électricité. 

 

HMI 

Interface homme machine ; écran du chargeur. 

 

NOC 

Centre d'exploitation de réseau ABB qui contrôle 

à distance le bon fonctionnement du chargeur. 

 

Propriétaire 

Propriétaire légal du chargeur. 

 

OCPP 

Open Charge Point Protocol. Norme ouverte 

pour la communication avec les stations de 

charge. 

 

PE 

Terre de protection. 

 

EPI 

Équipement de protection individuelle : 

chaussures, casque, lunettes et gants de sécu-

rité, par exemple. 

 

RCD 

Disjoncteur différentiel. Coupe la connexion en 

cas de détection d'un courant résiduel. 

 

RFID 

Identification par radiofréquence. La RFID est 

une technologie de communication par ondes 

radio qui transfère des données sur une très 

courte distance entre un lecteur et une balise ou 

une carte électronique. 

 

Exploitant du site 

Entité responsable du contrôle quotidien du 

chargeur. Il peut s’agir du propriétaire, mais ce 

n’est pas toujours le cas. 

 

Utilisateur 

Propriétaire d'un véhicule électrique qui utilise 

la station de charge pour recharger ce véhicule. 
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 Introduction 

 Préface 

Ce guide décrit l'installation physique de la borne de recharge murale Terra DC sur site. 

 

Les bornes de recharge murales Terra DC sont des chargeurs rapides DC simples à ins-

taller pour les véhicules électriques. Ces installations électriques utilisent des courants 

électriques élevés. Par conséquent, son installation doit être planifiée avec précaution et 

réalisée par du personnel agréé uniquement (dans le respect des normes locales). Les ré-

glementations locales ont la priorité si leurs exigences d’installation divergent de celles 

stipulées dans ce manuel d'installation. 

 

Les versions Européenne et NAM de la borne de recharge murale Terra DC sont physique-

ment identiques. La principale différence concerne la puissance d'entrée fournie (tripha-

sée pour la première version, monophasée pour la seconde). Les différences entre les 

versions Terra DC EU et NAM ainsi que les conséquences pour l'installation sont décrites 

dans la section 1.3 séparée. 

 

Sauf mention contraire, l'installation physique de ces deux systèmes s'effectuant de ma-

nière identique, seule la borne de recharge murale Terra DC sera mentionnée par la suite. 

Il existe plusieurs versions de ces deux systèmes, qui varient selon le type de sortie. Les 

différentes versions sont décrites dans un paragraphe séparé. 

 

Avant d’installer le chargeur mural Terra DC, lire attentivement ce guide d'installation et 

de suivre ses instructions. ABB ne peut être tenu pour responsable de tout dommage 

causé par le non-respect ou la mauvaise exécution des instructions décrites dans ce ma-

nuel. 

 Public cible de ce document 

Ce document est destiné au public suivant : 

• Les clients ayant acheté une borne de recharge murale Terra DC ou qui sont en 

train de passer une commande et souhaitent obtenir plus de détails sur son ins-

tallation. 

• Les maîtres d’œuvre chargés de préparer le site et/ou d'installer une borne de re-

charge murale Terra DC (EU ou NAM). 

 Similitudes et différences entre les bornes de 

recharge murales Terra DC EU et NAM 

L’aspect et les dimensions des chargeurs Terra DC EU et NAM sont identiques. Leur ins-

tallation physique peut donc être traitée de la même manière. 

 

L'intérieur du système présente des différences. La version EU de la borne de recharge 

murale Terra DC est dotée d’une carte d’entrée AC munie de blocs de contacts pour le 
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raccordement principal. Ces blocs sont conçus pour être connectés à un réseau élec-

trique triphasé + neutre. D’un autre côté, la version NAM est équipée d’une carte d’entrée 

AC différente permettant une connexion à un réseau électrique monophasé + neutre. 

 Description de la borne de recharge murale Terra DC 

La borne de recharge murale Terra DC est disponible en différentes versions selon les 

sorties.  

Versions disponibles : 

 

Version CCS

2 

CCS 

1 

CHAdeMO 

EU 

CHAdeMO 

UL 

Borne de recharge murale Terra DC C EU X    

Borne de recharge murale Terra DC J EU   X  

Borne de recharge murale Terra DC CJ EU X  X  

 XX    

   XX  

Borne de recharge murale Terra DC C UL  X   

Borne de recharge murale Terra DC J UL    X 

Borne de recharge murale Terra DC CJ UL  X  X 

  XX   

    XX 

 

C Norme CCS (Combo) 

J Norme CHAdeMO 

 Symboles 

Les symboles suivants sont utilisés sur l'équipement et dans ce manuel : 
 

 

DANGER 

Tension dangereuse 

Identifie un danger pouvant entraîner des blessures graves, 

voire la mort par électrocution. 

 

AVERTISSEMENT 

Divers 

Identifie un danger pouvant entraîner des blessures graves, 

voire la mort. 

 

AVERTISSEMENT 

Pièces rotatives 

Identifie un danger pouvant entraîner une blessure due à la 

présence de pièces mobiles ou rotatives. 
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AVERTISSEMENT 

Risque de pincement 

Identifie un danger pouvant entraîner des blessures si des 

parties du corps sont coincées ou écrasées. 

 

ATTENTION 

Divers 

Identifie un danger qui pourrait endommager la machine, 

d'autres équipements, et/ou entraîner une pollution environ-

nementale. 

 

 

ATTENTION 

Dommages environnementaux 

Identifie un danger qui pourrait endommager l’environne-

ment et/ou entraîner une pollution environnementale. 

 

 

 

 

NOTE 

Contient des remarques, des suggestions ou des conseils. 

 Responsabilités du propriétaire 

Le propriétaire et l'exploitant du site doivent : 

• utiliser la station de charge avec les équipements de protection en place et 

s'assurer que tous ces équipements sont correctement installés après les opéra-

tions d'installation ou de maintenance, 

• élaborer un plan d'urgence indiquant aux personnes quoi faire en cas d'urgence, 

• préparer le site d'installation de la station de charge murale, conformément aux 

exigences décrites dans ce guide, 

• vérifier que l'espace autour du chargeur est suffisant pour effectuer les travaux 

de maintenance, 

• désigner une personne chargée de veiller au fonctionnement sécurisé de la sta-

tion de charge et de coordonner tous les travaux.  

• Le propriétaire est prié de noter que les changements ou modifications non ap-

prouvées expressément par ABB peuvent annuler son autorité à utiliser l'équipe-

ment ainsi que la politique de garantie d'ABB. 

• Ni ABB ni ses filiales ne sont responsables envers l'acheteur de ce produit ou des 

tiers en cas de dommages, de pertes, de frais ou de dépenses engagés par 

l'acheteur ou des tiers suite à : un accident, une utilisation abusive ou incorrecte 

de ce produit ou des modifications, réparations ou altérations non autorisées de 

ce produit, ou un non-respect des instructions d'utilisation et de maintenance 

d'ABB. 
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 Basculement et manipulation 

 

AVERTISSEMENT 

Équipement lourd 

La borne de recharge murale Terra DC pèse environ 70 kg. 

Instructions de manipulation : 

1. Deux personnes sont toujours nécessaires pour installer et 

accrocher au mur la borne de recharge murale Terra DC. 

2. Ne pas faire tomber la borne de recharge murale Terra DC. 

 Bords tranchants 

 

AVERTISSEMENT 

Bords métalliques tranchants 

Les composants internes de la borne de recharge murale 

Terra DC peuvent présenter des bords métalliques tran-

chants. Il est recommandé de porter des gants de protection 

pour toute intervention à l’intérieur du chargeur. 

 

 Dangers électriques 

 

DANGER 

Tension dangereuse 

Les conducteurs de la borne de recharge Terra DC transpor-

tent des tensions électriques dangereuses, de même que les 

bornes du réseau sur le rail DIN interne, même si tous les dis-

joncteurs sont coupés. 

 

 Sécurité de l'installation 

 

DANGER 

Tension dangereuse 

Instructions : 

1. Toujours couper l’interrupteur de groupe externe en amont 

(disjoncteur principal, DDR et sectionneur OU) avant de pro-

céder à l'installation, au démontage, à une réparation ou au 

remplacement de composants. 

2. Contrôler la tension et s'assurer que le système n'est pas 

sous tension. 

3. Seuls des techniciens agréés ABB peuvent mettre la borne 

de recharge murale Terra DC en service. 

4. Si le système est ouvert ou dans un état dangereux, ne pas 

laisser des personnes non qualifiées s'en approcher. Infor-

mer et alerter les personnes sur les hautes tensions poten-

tiellement dangereuses. 

5. Le personnel chargé de l'installation et de la maintenance 

doit fournir son propre équipement d'éclairage, car l'inté-

rieur de la borne de recharge murale Terra DC n'est pas 

éclairé. 

6. Toujours raccorder la terre de protection (PE) en premier, 

avant de brancher le neutre (N) et la phase (P). 
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7. Verrouiller correctement la porte après l'installation ou les 

opérations d'entretien. 

 1.6 Environnement et élimination des déchets 

 

NOTE 

 

Toujours respecter les règles et réglementations locales 

pour le traitement des pièces (non réutilisables) de la borne 

de recharge murale Terra DC. 

 Description du produit 

 Présentation du système 

 Présentation complète 

 
 

Exemple d'installation complète 

 

A  Tableau de distribution électrique du propriétaire 

B  Câbles acheminés dans une gaine (si nécessaire) 

C  Borne de recharge murale Terra DC  

D  Espace de stationnement pour la recharge 
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E  Véhicule électrique 

 

 Vue extérieure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  Écran / HMI   E Bouton d'urgence 

B  Lecteur de carte RFID  F Câble d’entrée AC 

C  Sorties de charge DC  G Entrée d'air 

D Sortie d'air   H Support (option) 

 

 

B 

A 
D 

H E H 

G 
C 

C F 
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 Vue intérieure 

 

 

 

A  Carte d’entrée AC  D  Presse-étoupe pour sortie DC (2x) 

B  Cartes CPI et IMI   E  Presse-étoupe pour entrée AC 

C  Ventilateur externe (2x) 

 

 Géométrie de l'infrastructure 

 Espace requis pour installer et entretenir la borne de recharge murale 

Terra DC 

La borne de recharge murale Terra DC nécessite un espace minimal de 900 x 1200 mm. 

Cet espace est calculé comme suit : 

- Taille du chargeur L x P x H : 304,5 x 512 x 770 mm. 

- Bas 600 mm (400 mm depuis la borne de recharge murale Terra DC pour éviter des obs-

tacles pour le raccordement électrique). 

- Gauche et droite 300 mm, pour une utilisation sans obstacles sur la partie latérale de la 

borne de recharge murale Terra DC. 
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 Ventilation et circulation d’air de la borne de recharge murale Terra DC  

La borne de recharge murale Terra DC est dotée d'une entrée d'air sur le bas et d'une sor-

tie en haut. 

 

 

NOTE 

Libre circulation de l'air 

Si nécessaire, prendre des précautions pour éviter que les 

entrées et sorties soient obstruées par de la neige ou des 

objets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée d'air 

Sortie d'air 

arrière 

gauche 

avant 

BORNE DE 
RECHARGE 

MURALE VESTA 
droite 

mur 
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 Ingénierie électrique 

L'installation électrique doit être réalisée conformément aux réglementations et lois lo-

cales sur la sécurité et l'électricité.  

De manière générale, l’installateur doit respecter les prescriptions suivantes pour l’installa-

tion électrique des dispositifs en amont de l’installation. 
 

Prescription IEC : 

 

- L’installation des stations de charge doit être conforme à la norme IEC 60364-7-722 

et/ou aux règles nationales en vigueur. 

- Chaque station de charge doit être protégée individuellement via un RCD séparé en 

amont de type A au minimum avec un courant de fonctionnement résiduel nominal 

inférieur à 30 mA. 
- Toutes les variantes étant équipées d'une fonction de surveillance de courant de dé-

faut DC, un courant de défaut DC supérieur à 6 mA n'est PAS généré côté entrée AC 

de la borne de recharge murale TERRA DC. Ainsi, un DDR en amont de type B n'est pas 

nécessaire. Néanmoins, la réglementation locale pourrait exiger un RCD de type B in-

dépendant de la limitation de courant de défaut DC interne. 

REMARQUE. Conformément à la norme relative aux RCD, les RCD de type A peuvent 

tolérer un courant de défaut DC de 6 mA tout en conservant leurs fonctionnalités. 

- Des fusibles ou disjoncteurs équivalents, dont la valeur respecte les spécifications du 

chargeur, doivent être utilisés (réf. cfr 16.1, IEC 61851-1:2017) 

 

 

 Exigences relatives à un dispositif RCD/GFCI externe 

 

NOTE 

RCD/GFCI externes non inclus dans la livraison 

Les RCD/GFCI en amont sont explicitement exclus de la li-

vraison ABB et sont du ressort de la société chargée de l'ins-

tallation. La société d'installation agréée localement peut sé-

lectionner le type de RCD/GFCI en fonction, entre autres 

facteurs externes, des caractéristiques du chargeur indi-

quées ci-après. 

 

Le côté de charge DC doit être protégé contre les pics de courant brefs sur la PE 

Lorsque le chargeur enclenche la charge DC (pendant la phase de précharge au début de 

chaque session de charge), un relais s’actionne et active l'entrée vers les modules d'ali-

mentation. Un engagement synchrone des phases dans le relais, associé à la capacité 

électrique de la puissance d'entrée, peut entraîner des pics de courants très courts (25 

microsecondes) fortuits jusqu'à 60 A sur la terre de protection. L'amplitude des pics 

d'intensité peut varier selon l'emplacement et dépend du réseau et de l'impédance de 

terre. Selon les caractéristiques de commutation de la section DC du chargeur, nous 

vous conseillons de choisir un RCD/GFCI qui a prouvé sa capacité à résister à ces pics de 

courants courts (forte immunité).  
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ATTENTION 

Responsabilité du respect des réglementations locales 

La société d'installation est responsable de la conception et 

de l'installation électrique conformément aux réglementa-

tions locales. 

 

 Diamètre du conducteur et du câble 

Le diamètre du conducteur électrique des câbles de terre dépend de la longueur, de la 

méthode d'installation, etc. Il doit être déterminé par votre sous-traitant. 

La section transversale maximale est de 35 mm2.  

Le diamètre maximal du câble (réseau) entrant dans l'armoire est de 32 mm. Le diamètre 

minimum avec un presse-étoupe standard est de 22 mm. 
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 Conception du site 
Un site de recharge de véhicules électriques peut être conçu de différentes manières. 

Cette section fournit des informations utiles sur le placement du chargeur par rapport 

aux espaces de stationnement et aux entrées du câble de charge sur les véhicules. 

 Portée du câble 

Les câbles de charge du chargeur mural Terra DC peuvent atteindre 3,5 à 7 mètres de 

long. Les câbles DC quittent le chargeur des côtés gauche et droit. Les câbles et les con-

necteurs installés sur les câbles varient selon les normes de charge et sont plus ou moins 

flexibles. 

La figure ci-dessous montre le chargeur au centre avec chaque type de connecteur ainsi 

que leur portée. Le cercle vert avec une ligne continue représente le câble CHAdeMO de 

3,5 m, le cercle rouge avec une ligne continue représente le câble CCS de 3,5 m. Les lignes 

discontinues représentent les câbles précédents de 7 m de long. 

 

 Différentes possibilités d'alignement 

Les entrées de charge sur une voiture peuvent se trouver à différents endroits. Sur les 

voitures les plus courantes, elles se trouvent à l'avant du véhicule ou à l'arrière sur le côté 

gauche ou droit. 

Écran renforçateur 

5 mètres 
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Ainsi, certaines positions du chargeur par rapport à l'espace de stationnement sont plus 

commodes que d'autres. Garder ce paramètre à l'esprit lors de la conception d'un site. 

Quelques possibilités sont indiquées ci-dessous : 

 

  

Emplacement 
des entrées 
de charge des 
principaux VE 

CHAdeMO CCS 

Stationnement en avant Stationnement en arrière 

Stationnement latéral en arrière Stationnement latéral en avant 
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 Construction du site 

 À propos de la construction 

La phase de construction inclut tous les travaux nécessaires pour préparer l’emplace-

ment à l'installation et au raccordement du chargeur mural Terra DC. La phase de cons-

truction peut démarrer quand : 

• Les travaux de préparation du mur sont terminés. 

• Tous les permis nécessaires ont été obtenus. 

• Le raccordement au réseau est disponible. 

 Alimentation électrique 

Le câble d'alimentation entre dans le chargeur par le bas. Utiliser de la mousse ou des 

cosses de câble/presse-étoupes pour empêcher les animaux de pénétrer dans l’entrée 

AC/le câble Ethernet. 

 Instruction pour un support mural 

1. Percer et tarauder 4 trous, puis insérer la fiche pour fixation (M8 avec une longueur 

minimum de 40 mm) dans le mur aux positions indiquées. Se reporter au dessin 

technique de l’Annexe A § 11.1. 

2. Lors du perçage des quatre trous ci-dessus, veiller à respecter les espaces libres 

pour les câbles du chargeur mural Terra DC, se reporter au § 2.2.1. 

 Câble d'alimentation 

• Type de câble : deux différents câbles 

o 3P+N+PE, câbles blindés en option si exigé par la loi locale. 

o P+N+PE (ou 2P+PE), câbles blindés en option si exigé par la loi locale. 

• Le blindage du câble doit être relié au rail PE aux deux extrémités du câble. 

• Le diamètre du conducteur doit être déterminé par votre maître d’œuvre/électri-

cien. 

• Le diamètre maximum du conducteur est de 35 mm². 

• Le conducteur PE du câble d'alimentation doit avoir le même diamètre que les 

conducteurs de phase. 
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 Connexion Internet 

La méthode de communication privilégiée consiste à utiliser le modem sans fil 2/3G inté-

gré au chargeur. Aucune carte SIM client n'est nécessaire. L’abonnement pour la carte 

SIM est fourni par ABB dans certains pays.  

Si aucun signal sans fil n'est disponible, une connexion Internet standard filaire est re-

quise. Cette connexion doit répondre aux exigences suivantes : 

• Ethernet, RJ45. 

Type de câble : 8P+PE, blindé.  

• Recommandations : 

Pour les distances inférieures ou égales à 75 mètres : HELUKAT 600E. 

Pour les distances supérieures à 75 mètres, un projet personnalisé est néces-

saire. 

• Bande passante minimum recommandée : chargement : 128 ko/s 

téléchargement : 4 Mo/s. 

• Disponibilité recommandée : 99,9 % 

• La connexion doit être à la disposition de l’ingénieur de service ABB et du NOC 

(centre d’exploitation de réseau). 

• Contacter ABB en cas de configuration spécifique. 

Si la connexion Internet séparée n'est pas utilisée, vérifier que l'entrée du câble est bou-

chée afin de garantir l’indice de protection IP54 de l'armoire et d’éviter toute pénétration 

d'insectes dans l'armoire. 
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 Réception, installation et connexion 

 Réception du boîtier IP 

Le produit est livré par une société de transport à l'entrepôt où il doit être remis. 

Le transport de la borne de recharge murale Terra DC vers son emplacement final n'est 

pas inclus dans la commande. 

 

NOTE 

 

Le camion de livraison décharge la palette transportant la 

borne de recharge murale Terra DC. 

Le déplacement de la borne de recharge murale Terra DC 

vers son emplacement final s’effectue sous la responsabilité 

du client/maître d’œuvre. 

Vérifier que la borne de recharge murale Terra DC n'a pas été secouée ou inclinée. 

• L’armoire est équipée d’indicateurs de choc et d’inclinaison. 

 

Vérification des capteurs de choc et d’inclinaison PLUS : 

Si l'indicateur de chocs est rouge, ou si l'indicateur d’inclinaison est incliné de plus de 

30° : 

1. Ne pas refuser la livraison/réception. 

2. Écrire une note sur le bon de livraison et inspecter l'armoire. 

3. Si l'armoire est endommagée, la laisser dans son emballage d'origine et deman-

der une inspection immédiate du transporteur dans les 3 jours suivant la livrai-

son. 

4. Contacter votre représentant ABB local. 

ShockWatch 

ShockWatch 

TiltWatch PLUS 

TiltWatch PLUS 
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 Déballage du boîtier IP, préparation à l'installation 

 Déballage 

L'emballage de la borne de recharge murale Terra DC peut être retiré sans outils. Procé-

der avec précaution pour ne pas polluer l'environnement. 

 

 

 

1. Retirer les profils de protection en plastique. 

2. Retirer la grille inférieure et le couvercle frontal inférieur 

3. Retirer le lot de vis et vérifier qu'il contient : 

• Quatre boulons hexagonaux M8 

• Quatre vis M5 

• Deux boulons M5 

4. Retirer le châssis mural 

5. Retirer la borne de recharge murale Terra DC. 

6. Pour tous les composants ci-dessus, retirer le film thermorétractable extérieur et 

intérieur. 

 

Préparation à l'installation 

Déballer le boîtier IP et vérifier que tous les éléments suivants sont présents : 

• Boulons hexagonaux M8x30 8.8 (4x) 

• Vis de montage M5 (4x) 

• Boulons de montage M5 (2x) 

• Châssis mural 

• Couvercle frontal 

• Couvercle de la grille inférieure 

 Déplacement de l'armoire vers sa position finale 

 Options 

La seule option pour déplacer la borne de recharge murale Terra DC du camion de livrai-

son vers l’emplacement d’installation consiste à utiliser un chariot élévateur à fourche 

(voir Page 25). 

 

Grille in-
férieure 

Châssis 

mural 

Borne de  
recharge murale 

Couvercle fron-

tal inférieur 
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DANGER 

Tension dangereuse 

Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation 

électrique du produit est coupé. Contrôler la tension pour vé-

rifier que les câbles et le système ne sont pas sous tension 

et protéger le système contre tout rétablissement de la ten-

sion. 

 

 

NOTE 

Garantie 

Les dommages dus au déplacement de l'armoire dans sa po-

sition finale ne sont pas couverts par la garantie. 

 Montage de la borne de recharge murale Terra DC  

Conditions préalables : 

• Outils : clé de taille 17 

• Guider le câble d'alimentation dans le presse-étoupe central et, si nécessaire, le 

câble Ethernet dans le petit presse-étoupe. 

 Montage de la borne de recharge murale Terra DC  

 

NOTE 

 

Deux personnes au moins doivent être présentes pour soule-

ver une borne de recharge murale Terra DC pendant l’instal-

lation. En général, les réglementations locales doivent être 

respectées, car le poids maximum à soulever peut varier d’un 

pays à l’autre. 

 

1. Abaisser avec précaution la borne de recharge murale Terra DC sur son emplacement 

d'installation. 

2. Veiller à ne pas coincer les câbles. 

3. Placer l’armoire dans la bonne position sur le support mural en alignant les quatre 

trous de l’armoire avec ceux correspondants sur le support. 

4. Serrer les quatre vis M8 avec des boulons hexagonaux 8.8. 
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5. Placer l’unité sur l’armoire en alignant correctement les 6 boulons (3 pour chaque 

côté) entre eux. 

 

 

6. Serrer les deux boulons M5 sur le bas de l’unité. Attention au câble d'alimentation du 

ventilateur interne. 

Trous de 
fixation 

Trous de 
fixation 
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7. Faire passer le câble d'alimentation à travers le presse-étoupe central puis le serrer.  

8. APRÈS le raccordement du câble (voir para 5.4.2 et 5.5), placer la grille inférieure sur la 

partie inférieure de l'unité et la fixer en serrant les deux vis comme indiqué dans 

l’image suivante. 

 

 

9. Placer le couvercle frontal inférieur sur la partie inférieure de l’unité et la fixer en ser-

rant les deux vis comme indiqué sur l'image suivante. 

DÉTAILS 
(VUE DE DESSOUS) 

Boulons M5 (2x) 

Boulons M5 (2x) 

DÉTAILS 
(VUE DE DESSOUS - 

CENTRE) 

GRILLE INFÉRIEURE 

VIS DE FIXATION 
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10. Aligner les trous situés sur le couvercle en plastique avec les broches du boîtier (voir 

image). 

 

11. Placer le couvercle central sur l'unité et le fixer en serrant les deux vis situées sur la 

gauche et la droite du couvercle (voir détails sur l'image suivante). Centrer les broches 

inférieures, puis faire pivoter le couvercle et serrer les 2 vis latérales. 

DÉTAILS 

(VUE DE DESSOUS - CENTRE) 

DÉTAILS 
(VUE DE FACE) 

TROUS DE FIXATION 

TROUS DE FIXATION 

FAIRE GLISSER LE COUVERCLE FRONTAL INFÉRIEUR 

BROCHES DE 

CENTRAGE 
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 Installation des presse-étoupes 

Le diamètre maximum du câble réseau est de 32 mm. 

Le diamètre minimum du câble réseau est de 22 mm avec un presse-étoupe standard. 

 

 

1. Insérer le câble dans les passe-fils, en veillant à laisser au moins 10 mm de gaine ex-

terne à l'intérieur du boîtier (voir remarques à la fin de ce § avant d'insérer le câble à 

l'intérieur du passe-fils). 

 

 

2. Passer les câbles dans les presse-étoupes jusqu'à ce qu'ils atteignent les bornes de 

raccordement. Le câble PE doit être plus long que les autres câbles. 

CÂBLE À L'INTÉRIEUR 
DU PASSE-FILS 

AU MOINS 10 mm DE 
GAINE EXTERNE À 
L'INTÉRIEUR DU 
BOÎTIER 
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3. Serrer le serre-câble. 

  

 

4. Faire glisser le couvercle du câble et visser à l'aide des deux vis. 

Si la connexion Internet séparée n'est pas utilisée, vérifier que l'entrée du câble est bou-

chée afin de garantir l’indice de protection IP54 de l'armoire et d’éviter toute pénétration 

d'insectes dans l'armoire. 

 

REMARQUE 1 : un noyau en ferrite est fourni avec la borne de charge murale (collier en 

plastique sur le câble de sortie) et doit être installé lors de la mise en service. Le noyau 

en ferrite doit être inséré dans le fil AC du câble et situé sur le couvercle du câble (voir 

image de gauche ci-dessous). 

REMARQUE 2 : un câble de mise à la terre flottant est fourni. Il est raccordé au noyau de 

terre. Ce câble doit être raccordé à la pile à combustible à membrane échangeuse de pro-

tons du châssis mural afin de garantir une répartition uniforme du potentiel de masse 

(voir image de droite ci-dessous). 

 

  

 

VISSER LE SERRE-CÂBLE (2X) 

VISSER LE COUVERCLE DU CÂBLE (2X) 

FERRITE ÉCROU, 81650180000-G 

Rondelle de ver-
rouillage crantée 

DIN6798, 
81662350000-G 
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 Raccordement des câbles 

 Raccordement de la PE du câble d'alimentation 

Conditions préalables : 

• Outils : pince à dénuder, pinces pour cosses de câble, cosse de câble. 

 

DANGER 

Tension dangereuse 

Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation 

électrique du produit est coupé. Contrôler la tension et 

s'assurer que le système n'est pas sous tension. 

 

 

1. Couper le fil PE du câble d'alimentation à la longueur appropriée pour atteindre le 

connecteur PE. 

 

NOTE 

 

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé que le fil PE 

soit plus long que les fils de phase. Ainsi, le fil PE reste con-

necté le plus longtemps si la borne de recharge murale Terra 

DC est déplacée par une collision. 

2. Utiliser une pince à dénuder pour retirer 20 mm d'isolation de l’extrémité du fil PE et 

fixer les cosses de câble. 

3. Retirer les capots des connecteurs. 

4. Desserrer le boulon du connecteur PE. 

5. Fixer le fil PE sur le connecteur PE. 

6. Serrer les boulons. La valeur de couple conseillée est de 1,3 Nm. 

 

 Raccordement du câble d'alimentation 

Conditions préalables : 

VISSER LE COUVERCLE DU CÂBLE (2X) 
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• Outils : pince à dénuder, pinces pour cosses de câble, cosses de câble. 

 

DANGER 

Tension dangereuse 

Vérifier que l’interrupteur principal du groupe d'alimentation 

électrique du produit est coupé. Contrôler la tension et 

s'assurer que le système n'est pas sous tension. 

 

1. Couper les fils des 3 phases et du neutre du câble d'alimentation aux longueurs ap-

propriées pour atteindre les connecteurs. 

2. Utiliser une pince à dénuder pour retirer 20 mm d'isolation des extrémités des câbles 

et fixer les cosses de câble. 

3. Retirer les capots des connecteurs. 

4. Desserrer les boulons des connecteurs. 

5. Fixer les quatre fils sur leurs connecteurs comme indiqué sur l’étiquette du bornier 

correspondant (voir l’exemple sur l'image suivante). 

• De gauche à droite (comme indiqué sur l’image suivante) : 

N - borne bleue 

L1 - borne grise 

L2 - borne grise 

L3 - borne grise 

 

REMARQUE : en cas de connexion NAM, seules les bornes « N » et « L1 » sont présentes. 
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6. Serrer les boulons. La valeur de couple conseillée est de 1,3 Nm. 

7. Raccorder le connecteur du ventilateur au connecteur correspondant sur le presse-

étoupe latéral. 

 Raccordement du câble réseau 

 

 

AVERTISSEMENT 

 

Laisser l’interrupteur principal hors tension. La borne de re-

charge murale Terra DC n'est pas encore prête à l'emploi. 

Contacter le service d’entretien ABB au moins une semaine à 

l’avance afin d'organiser un rendez-vous pour la mise en ser-

vice. 

 

 

NOTE 

 

Raccorder le câble réseau uniquement si aucune connexion 

2G/3G sans fil n’est disponible. 

Conditions préalables : 

• Outils : pince pour câble réseau, connecteur RJ45, câble réseau droit 
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1. Couper le câble réseau à la longueur appropriée pour atteindre le connecteur Ethernet. 

Le connecteur se trouve derrière la porte latérale droite, près de la partie inférieure du 

chargeur. 

2. Utiliser une pince pour câble réseau pour installer un connecteur RJ45 sur le câble ré-

seau. Utiliser la norme de couleur Ethernet EIA/TIA T568A. 

3.Insérer le connecteur RJ45 dans le connecteur Ethernet. 
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 Mise en service 

 Préparation de la mise en service 

La mise en service est la dernière phase requise pour que la borne de recharge murale 

Terra DC soit opérationnelle. Elle consiste à vérifier que le chargeur fonctionne de ma-

nière sécurisée pour l'usage prévu. 

La mise en service doit être effectuée par un ingénieur de service agréé du service d’en-

tretien ABB ou un ingénieur formé par ABB. Lors de la mise en service, la sécurité et le 

fonctionnement du chargeur sont testés. 

Pour permettre à l'ingénieur de procéder, les conditions suivantes doivent être remplies : 

• Tous les travaux décrits dans la Préparation (page de démarrage à déterminer), 

la Construction (page de démarrage à déterminer) et l’Installation et le raccorde-

ment (page de démarrage à déterminer) sont effectués. 

• L'électricité est disponible. 

• Un technicien local est présent pour le seconder et pour effectuer la mise sous 

tension. 

• Un accès Internet doit être disponible si la 2/3G ne fonctionne pas. 

• Un véhicule électrique compatible Combo doit être disponible pour tester la 

charge CCS. 

• Un véhicule électrique compatible CHAdeMO doit être disponible pour tester la 

charge CHAdeMO. 

• Un véhicule électrique est disponible pour former l'exploitant du site. 

 

NOTE 

Garantie 

Il est interdit de déplacer la borne de recharge murale Terra 

DC après sa mise en service. 

Si la borne de recharge murale Terra DC est déplacée sans 

avertir ABB, la garantie sera considérée comme annulée. Si 

vous souhaitez changer d’emplacement d’installation, con-

tacter le service d’entretien ABB local. 

 

La mise en service est exécutée conformément à la liste de contrôle qui se trouve dans 

l'outil Helios Suite Service mis à la disposition des ingénieurs certifiés ou de leur organi-

sation ABB. Les données suivantes sont également nécessaires : 

• Informations de contact de l'utilisateur final (créer un contact s'il n'existe pas). 

• Adresse du chargeur (vérifier l'adresse mentionnée, il s'agit de l'adresse d'expédi-

tion du chargeur). 

• Coordonnées de longitude et de latitude pour indication sur les cartes routières. 

Si l’emplacement compte plusieurs chargeurs, leurs coordonnées doivent être lé-

gèrement différentes (au moins 0,0001 degré) afin d’éviter de les afficher exacte-

ment au même endroit. 



 BORNE DE RECHARGE MURALE TERRA DC  

2021-1 2-0714   34/62  

• Nom du site s'il est utile pour une meilleure reconnaissance (par ex. station-ser-

vice Shell, Amsterdam). 

• Fusible externe du chargeur. 

• Date de l’essai de réception sur site. 

• Remarques sur l'emplacement (toute remarque propre au site, p. ex. derrière une 

barrière, photos interdites, etc.). 

• Ajouter une image des environs du chargeur, télécharger le document CAF local 

A4 sur la page du chargeur au format PDF. 

• Changer le statut de livraison sur <SAT>. 

 

Après l'essai de réception sur site, le centre d'exploitation de réseau ABB procèdera à un 

contrôle final de la connexion et de la configuration du chargeur. 

Après validation, le chargeur est opérationnel et prêt à l'emploi. 

 

 

  Identification des étiquettes pour la 

compatibilité des infrastructures 
Pour faciliter la charge des voitures électriques à travers toute l'Europe, conformément à 

l'EN 17186:2019 « Identification de la compatibilité des véhicules - Expression graphique 

pour l'information des consommateurs sur l'alimentation pour véhicules électriques », 

les étiquettes indiquant la source d'alimentation à utiliser pour les véhicules électriques 

figurent à présent sur la borne de recharge murale Terra DC.  

https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:63959,6282&cs=1AAA1E35FC40E4C51A7FA46F1191A35FC
https://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=204:110:0::::FSP_PROJECT,FSP_ORG_ID:63959,6282&cs=1AAA1E35FC40E4C51A7FA46F1191A35FC


 BORNE DE RECHARGE MURALE TERRA DC  

2021-1 2-0714   35/62  

 Position des étiquettes - Prise unique 

 

 Position des étiquettes - Prise double 

 

 

 

Étiquette pour le support du 
connecteur du chargeur 

Étiquette pour le connec-
teur du chargeur 

Étiquette pour le 
support du connec-
teur du chargeur 

Étiquette pour le 
connecteur du char-
geur 
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 Étiquette pour le type de chargeur 

 
 

 Maintenance et nettoyage de l'armoire 

 Maintenance préventive recommandée  

Le chargeur doit être inspecté et entretenu chaque année par un technicien formé/certi-

fié ABB.  

REMARQUES 

Filtre à air : Les filtres à air doivent être inspectés tous les 12 mois et remplacés si néces-

saire. 

Les caractéristiques environnementales et le nombre de sessions de charge peuvent 

augmenter ou diminuer le nombre de remplacements au cours de la durée de vie du char-

geur. 

A. Mettre l’unité hors tension, veiller à ce que l’unité soit hors tension à l’aide d’ins-

truments appropriés (multimètre), ouvrir le couvercle, inspecter le filtre à air, net-

toyer ou remplacer le cas échéant. 

B. Vérifier que les tensions de serrage des raccordements et des entrées sont cor-

rectes. 

C. Vérifier la résistance de mise à la terre. 

D. Tester les disjoncteurs d’entrée et les disjoncteurs de sortie DC. 

E. Ouvrir le couvercle IHM, inspecter les raccordements des condensateurs et du fu-

sible. 

Sortie Identificateur 

CCS 

CHAdeMO 
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F. Nettoyer l’intérieur à l’aide d’un aspirateur HEPA. 

G. Souffler les ailettes de refroidissement arrière et retirer tout débris. 

H. Réassembler l’unité, mettre sous tension, vérifier la tension d’entrée, réaliser une 

session de charge. 

I. Vérifier les détails de la session de charge via le réseau connecté. 

 

 Nettoyage de l'armoire 

Le chargeur mural Terra DC est protégé par un revêtement poudré qui doit être maintenu 

en bon état. 

Nettoyer le chargeur mural Terra DC trois fois par an, comme suit : 

• Retirer grossièrement la saleté en vaporisant de l'eau du robinet basse pression. 

• Appliquer une solution de nettoyage neutre ou faiblement alcaline et laisser pé-

nétrer. 

• Retirer la saleté manuellement avec un tampon en nylon non tissé. 

• Rincer abondamment avec de l'eau du robinet. 

• Vérifier que le revêtement et le couvercle frontal ne sont pas endommagés. 

 

 

NOTE 

 

Si le chargeur mural Terra DC est exposé à la pluie, deux net-

toyages par an suffisent. 

 

 

ATTENTION 

 

Ne pas utiliser de jets d'eau haute pression, car de l'eau 

pourrait s'écouler dans le chargeur mural Terra DC. Si un jet 

d'eau haute pression a été utilisé, vérifier que l'intérieur du 

chargeur mural Terra DC est sec. 

• Utiliser uniquement des agents de nettoyage dont le 

pH est compris entre 6 et 8. 

• Ne pas utiliser d'agents de nettoyage comprenant 

des composants abrasifs. 

• Ne pas utiliser d'outils abrasifs. 
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 données techniques 

 Caractéristiques électriques 

Entrée  

Tension d'alimentation Triphasée, 400 V AC : PE, N, L1, L2, L3 (UE) 

Plage de tension d'entrée 400 V AC +10 %, -15 % (50 Hz) 

Intensité et puissance d'entrée nominales 

maxi. 

40 A, 24 kVA 

Facteur de puissance > 96 % 

Rendement 95 % à la puissance de sortie nominale 

  

Sortie DC (C)  

Puissance de sortie maxi. 22,5 kW (crête 24 kW) 

Plage de tension de sortie 150-950 V DC (CCS 2) 

Courant de sortie maximal 60 A DC +/- 5% (CCS 2) 

  

Sortie DC (J)  

Puissance de sortie maxi. 22,5 kW (crête 24 kW) 

Plage de tension de sortie 150-500 V DC (CHAdeMO) 

Courant de sortie maximal 60 A DC (CHAdeMO) 

  

 

Généralités  

Norme de raccordement DC EN61851-23 / DIN 70121 CCS 2 CHAdeMO 1.0 

Longueur du câble DC 3,5 ou 7 mètres +/- 10% 

Type de prise DC CCS 2 / JEVS G105 CHAdeMO 

  

Données RFID  

Système RFID FeliCa™1, mode lecteur NFC 

  

Connexion réseau Modem GSM / CDMA 

Ethernet 10/100 Base-T 
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 Caractéristiques mécaniques 

Caractéristiques mécaniques  

Dimensions (H x L x P)  770 mm x 585 mm x 300 mm 

Masse 70 kg 

Volume 0 135 m3
 

Dimensions avec emballage (H x L x P)  650 mm x 1200 mm x 800 mm 

Poids avec emballage 80 kg 

Protection contre les chocs mécaniques IK10 

 

 Environnement 

Caractéristiques environnementales  

Protection IP54 

Plage de température – Fonctionnement -35°C à + 55°C  

(déclassement entre 45°C et 55°C) 

Plage de température – Stockage  -40°C à +70°C 

Humidité 20 % - 95 % HR - sans condensation 

Niveau sonore en opération 55 dBA à 25°C 

Altitude 2500 m maxi. 

 

 Certifications 

Certification CE 

CEM : EN 61000-6-4 émission Classe A ; EN 61000-6-3 émission Classe B (en attente) ; EN 

61000-6-2 immunité. 

LVD : IEC 61851-23, IEC 61851-1, IEC 62196, IEC 60950, EN 61010, EN 60335 (voir certificat) 

 

RFID : ISO/IEC 14443 A/B, ISO/IEC15693, ISO 18902 NFC 
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 Les contacts 

 

NOTE 

En cas de problèmes 

Merci de contacter votre organisation de service ABB locale 

ou votre partenaire de service pour obtenir une prestation 

d’analyse et de résolution des problèmes de base. S’il leur 

est impossible de résoudre le problème, ils contacteront l’or-

ganisation de service avancée. 

 

ABB dans votre pays 

Merci de contacter votre bureau ABB local pour toute information relative aux ventes, à la 

livraison et à l’entretien. 

 

ABB EV Infrastructure dans le monde 

Infrastructure pour VE d’ABB 

 

Adresse : Heertjeslaan 6, 2629JG, 2629 JD Delft, Pays-Bas 

Téléphone +31 800 9103 

 

Mail  info.evi@nl.abb.com 

 

  

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enDE865ID865&sxsrf=ALeKk01PNwJgvKtjc4xsjydgYMNyeArUSw:1626683495164&q=abb+b.v.+-+ev+charging+infrastructure+delft+address&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LCnOSi5LqdKSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLixexGicmJSkk6ZXpKegqpJYpJGckFqVn5qUrZOalFSUWlxSVJpeUFqUqpKTmpJUoQHUBACg8KPdkAAAA&ludocid=12254688273822715209&sa=X&ved=2ahUKEwiBiZCf3O7xAhWPlxQKHf7yBEwQ6BMwGHoECD0QBA
https://www.google.com/search?gs_ssp=eJzj4tZP1zcsKc5KLkupMmC0UjWoMDFPNk0yM0-yMDAwTLKwNLYyqEhMNDQ0MzNItTQytTRIMbH04kxMSlJISc1JKwEAPXQR1w&q=abb+delft&rlz=1C1GCEU_enDE865ID865&oq=abb+delft&aqs=chrome.1.69i57j46i175i199j0j0i22i30l2j69i60l3.5034j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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 Annexe A – Socle en béton 

 Plan du chargeur mural Terra DC 

  

1. Le produit doit être conforme aux exigences normatives esthétiques (Catégorie A, B ou C) 
spécifiées dans la procédure C02-QAM-001-2, « P1 Cosmetic standards ». 

2. L'inspection du fournisseur doit être conforme à la procédure C04-QAM-002-2, « FAJ ». 
3. Les dimensions spécifiées en langage OVAL sont essentielles pour le fonctionnement et 

nécessitent une inspection. La qualité dimensionnelle doit être CPK1,33 MIN. Fournir un 
rapport pour 33 pièces par lot au minimum. 

4. La ou les pièces doivent être emballées de manière appropriée pour éviter les dommages liés à 
l'expédition et placées dans des séparateurs de type de cellule avec un emballage de protec-
tion. 

5. —Les surfaces doivent être exemptes de rayures, de marques d'éjecteur et de marques de rétré-
cissement. 

Le dessin est destiné aux remarques et la dimension de la CNN fait uniquement référence au fichier 
CAO individuel pour la géométrie 3D. 

CHÂSSIS MURAL 

4x M8x30 (longueur minimum de la vis) 

Y
V

D
.V

2
M

1
5
.0

 

VERSION PRÉLIMINAIRE - 

7
5

4
,5

0
 

Tous les matériaux utilisés ainsi que le pro-
duit fini doivent être conformes aux exi-
gences de la directive RoHS en vigueur au 
sein de l'Union européenne. 

  Dimension avec tolérance générale selon l'ISO 2768 
 Protection 0,5-3 3-6 6-30 30-120 120-400 400-1000 

 Fine  ±0.05 ±0.05 ±0.1 ±0.15 ±0.2 ±0.3 

 Moyenne ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 

 Grande ±0.2 ±0.3 ±0.5 ±0.8 ±1.2 ±2 

Matériau Traitement      Poids (kg)  

 
           9,87  

Titre         Édition    MF 

ENSEMBLE PRINCIPAL - CHÂSSIS MURAL ; VESTA EVC 
 Modifié     

 Approuvé par Ing. méca.    

         Approuvé par Ing. élec.    

         Approuvé par [...]     

 

Taille Échelle Unité (mm) Page N° schéma   Révision 
A4 01:10 

 

1/1 YVD.V2M15.0DG 02 
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 Annexe C – Utilisation avec un chariot 

mobile 

 Chariot mobile pour borne de recharge murale DC  
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Le chargeur mural Terra DC peut être fourni avec un chariot en acier inoxydable pour la 

borne de recharge murale DC.  

• Acier inoxydable AISI grade 304 (1.4301), épaisseur 4,0 mm 

• 2 poignées à pousser en plastique (couleur : rouge RAL 3000) 

• Support pistolet CCS type 2 version or 

• Prise CEE 63A 5P IP 67 

• Assise avec garde-boue en caoutchouc et roues de diamètre 4150 mm 

• Roulettes en matériau conducteur qui ne marque pas, avec freins de verrouillage 

• Disjoncteur de courant résiduel 40 A, type A, 30 mA 

 

Dimensions (L x P x H) : 800 x 820 x 1125/1202,5 mm 

 

Disponible uniquement avec :  

• ABB6AGC077815 BORNE DE RECHARGE MURALE TERRA DC CE 24 C 0-7M-0-0 

• ABB6AGC077816 BORNE DE RECHARGE MURALE TERRA DC CE 24 C 7-7M-0-0 

 

 Recommandations d'utilisation 

• Plage de température : -20°C à +45°C 

• Pour alimenter le chariot, il est recommandé d'utiliser un câble d'alimentation AC 

de type H07RN-F à 5 conducteurs  (non fourni). Section des conducteurs : 6 mm2 

(5G6).  

• Assurer la mise à la terre du chariot à l’aide du câble AC. 

SUPPORT PISTOLET CCS2 

BOÎTIER RCD 

PRISE TRIPHASÉE 

FREIN 
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• Ne pas stocker le câble d'alimentation AC (non fourni) sur le chariot mobile. 

• Les opérations de maintenance à distance peuvent être réalisées uniquement 

lorsque le chariot mobile pour borne de recharge murale DC est sous tension. 

• Ne pas laisser le produit exposé aux conditions météorologiques (pluie, soleil, 

gel, etc.) pendant une période prolongée OU voir nos instructions pour un stock-

age correct.  

• Ne pas utiliser le chariot mobile pour borne de recharge murale DC à l'extérieur 

sans protection lors de fortes pluies ou de conditions météorologiques ex-

trêmes. 

 

 

 

 

 

NOTE 

 

Le chariot mobile pour la Terra DC wall box est équipé d'un 

RCD 40 A de type A. Son utilisation est recommandée dans 

les dispositifs de protection en amont de la ligne électrique 

d'un courant nominal égal ou supérieur. La protection de la 

ligne électrique en amont du chariot mobile pour borne de 

recharge murale DC doit être définie par le client afin de res-

pecter les réglementations locales. 

 

 

NOTE 

 

Le chariot mobile pour borne de recharge murale DC est 

conçu pour fonctionner uniquement sur des surfaces planes. 

Il est recommandé de saisir le chariot par les poignées, sans 

l'incliner, pour monter des marches. Pour passer d'un niveau 

à un autre, utiliser des rampes (pour les légères différences 

de niveau) ou un transpalette (pour les grandes différences 

de niveau). Les rampes doivent être en mesure de supporter 

les 160 kg du produit ainsi que le poids de l'opérateur. 

 

 Étapes pour l'utilisation du chariot mobile 

1. Libérer les freins des roues du chariot avant de tenter de le déplacer. 
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2. Déplacer le chariot à l'emplacement désiré. 

 

7. Lorsque l'emplacement est atteint, enclencher les freins de chaque roulette. Cela 

permet d'éviter au chariot de bouger. 
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8. Avec le chariot HORS TENSION, raccorder la prise AC au câble d'alimentation AC 

triphasée en déconnectant l'interrupteur en amont

 

5. Verrouiller la prise à l'aide du système de verrouillage à vis et activer l'interrupteur 

en amont. 

6. Ouvrir la porte du boîtier RCD installé sur le chariot et activer le RCD. Patienter et 

vérifier que la borne de recharge murale DC s'allume. Fermer la porte du boîtier. 

 

7. Retirer le connecteur CCS2 du support pistolet et le connecter au véhicule. 
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8. La session de charge peut commencer. Appuyez sur le bouton de démarrage de 

l'écran. 

 

9. À la fin de la session de charge, retirer le connecteur du véhicule. Il est alors pos-

sible de réaliser une autre session de charge sur un autre véhicule à proximité. Dans le 

cas contraire, placer le connecteur dans le support pistolet. 

10. Le câble doit être enroulé autour du support pistolet. 



 BORNE DE RECHARGE MURALE TERRA DC  

2021-1 2-0714   48/62  

 

11. Ouvrir la porte du boîtier RCD et désactiver le RCD, puis fermer la porte. 

12. Désactiver l'interrupteur en amont du câble d'alimentation AC triphasée. 

13. Retirer la prise du câble d'alimentation AC triphasée. 

14. Libérer les freins des roulettes et déplacer le chariot vers son espace de station-

nement. 

15. Enclencher les freins jusqu'à la prochaine utilisation. 

 

 

 

 Certification du chariot mobile  

- CE 

- LVD : EN61851-1:2019 EN 61851-23:2014  

- Essai mécanique : EN 13150:2001 (point A.3.7), EK5/AK5 14-04.0: 2014-09, 

EK5/AK5 14-04,0: 2014-09, ASTM D4169-16  

 

 Manutention et déballage 
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 Déplacer le colis à l'aide d'un chariot élévateur. 

 
 

 
Conditions préalables :  

• Au moins deux personnes sont nécessaires : une pour actionner le chariot 
élévateur et une autre pour guider le chariot mobile en position.  

 
1. Positionner les fourches comme pour le déplacement d'une palette. 
2. Insérer les fourches du chariot élévateur.  
3. Lever et déplacer le chariot à l'aide du chariot élévateur. 
 

 Déballage 

Conditions préalables 

• Outils : tournevis PH 

Au moins deux personnes sont nécessaires pour retirer le chariot mobile de l'em-
ballage.  

 

 
 

1. Retirer le matériau d'emballage du chariot mobile. 

2. Retirer les axes de verrouillage qui maintiennent le chariot mobile. 

3. Libérer les freins des roulettes. 

4. Enlever le chariot mobile de la palette.  
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 Schémas mécaniques 
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 Annexe D – Utilisation d'un compteur 

avec la borne de recharge murale DC  
 

La borne de recharge murale DC peut être raccordée à un compteur externe afin de mesurer 

la puissance de sortie de la prise DC. La puissance de sortie doit être utilisée afin de définir la 

date, les heures et le coût de la recharge. 

  
 

Quantité Référence Description 

1 ABB6AGC101631 MISE À NIVEAU ; KIT DE MISE À NIVEAU POUR COMPTAGE MID ; 

UNIVERSEL ; COMBO 

 

 Montage du compteur avec boîtier de charge en dépôt 

Composants du compteur (voir image ci-dessous) : 

1. Carte GPS 

2. MRU  

3. Compteur LEM avec capteur (.5) 

4. Alimentation :12 à 24 Vdc Sortie : 24 Vdc 

5. Capteur LEM (voir ci-dessous) 

6. Bornier pour câble de sortie 
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 Compteur associé à une borne de recharge murale 

Terra DC à prise unique 

Le compteur et la borne de recharge murale DC sont raccordés à l'aide du câble de sortie DC. 

Tout d'abord, retirer le câble de sortie de la prise CCS2 de la borne de recharge murale DC.  

Installer le câble conformément au schéma indiqué ci-dessous :  

 

 

3*16 mm^2+3*2*0,75 mm^2 

CÔTÉ COMPTEUR 
CÔTÉ BORNE DE RECHARGE MURALE DC 

G ; PE 

G ; DC 

G ; PE 

G ; DC 

G ; DC+ 

G ; 
DC+ 
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 Connexion des câbles Ethernet et CAN bus 

 

Explication pour les câbles Ethernet et CAN bus : 

Le câble rouge doit être placé dans le connecteur RJ45, vers l'alimentation 12-24 Vdc (voir 

image) et le câble vert doit être raccordé au hub Ethernet RJ45 X15 (voir image ci-dessous). 

Le câble de sortie vert en provenance du hub X15 doit être raccordé au MRU (déjà installé).  

Câble de la borne de recharge murale DC 

Câble vers le véhicule 
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DÉJÀ 
INSTALLÉ 

VERS LE MRU 
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 Schéma pour la borne de recharge murale DC à prise unique 
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 Compteur associé à une borne de recharge murale 

Terra DC à prise double 

Le compteur et la borne de recharge murale DC sont raccordés à l'aide du câble de sortie DC. 

Retirer tout d'abord la porte située sous le couvercle et la remplacer par la porte modifiée.  

 
 

 

 

 
Le câble doit être positionné comme indiquer dans l'image ci-dessous. 
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 Connexion des câbles Ethernet et CAN bus 

 

Explication pour les câbles Ethernet et CAN bus : 

Le câble rouge doit être placé dans le connecteur RJ45, vers l'alimentation 12-24 Vdc (voir 

image) et le câble vert doit être raccordé au hub Ethernet RJ45 X15 (voir image ci-dessous). 

Le câble de sortie vert en provenance du hub X15 doit être raccordé au MRU (déjà installé).  

 

Câbles Ethernet 
et CAN bus 

Câble DC vers compteur 
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DÉJÀ 
INSTALLÉ 

VERS LE MRU 
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 Schéma pour la borne de recharge murale DC à prise double 
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 Afficheur du compteur 

Le compteur est fourni avec un afficheur LCD, voir image ci-dessous.  

DONNÉES DISPONIBLES : 

- DATE 

- HEURE ACTUELLE 

- QUANTITÉ DE CHARGE kWh 

 

 

  

DATE : 
AAAA-MM-JJ 

HEURE : HH:MM:SS 

kWh 
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 Annexe B - Instructions de mise au 

rebut 

 Directive sur les déchets des équipements électriques 

et électroniques (WEEE – 2012/19/EU) 
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Attention : cet équipement n'est pas destiné à une utilisation dans des environnements rési-
dentiels et ne peut pas garantir une protection adéquate à la réception radio dans ces environ-
nements.  

 

Borne de recharge murale DC CE = CEM CLASSE B. 

Les bornes de recharge murales DC sont toutes certifiées CEM CLASSE B. 

Les modèles UL monophasés sont certifiés CEM Classe A. 

 

 

 


